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tubo in pvc corrugato flessibile autoestinguente - posa sottotraccia

tubo in pvc rigido liscio serie RK - posa a vista a soffitto o parete distanziato

calotta IP 55 da 2 a 4 moduli

quadro elettrico da installareQepal

punto luce da installare con tubazione sottotraccia

punto di collegamento apparecchio elettrico

discesa del tubo

salita del tubo

scatola di derivazione in pvc IP40 - posa incassata nella muratura da installare

scatola di derivazione in pvc IP55 pareti lisce - posa a vista da installare

scatola di derivazione in pvc IP40 - posa incassata nella muratura DA INSTALLARE

interruttore di comando

pulsante di comandopresa bipasso 10/16 A

punto di collegamento apparecchio con attuatore

Proiettore led a sospensione, grado di protezione IP55 o superiore, flusso luminoso output
>10.077 lm, temperatura di colore 4.000 K -  H installazione = 570 cmLED 65

Plafoniera per illuminazione di sicurezza (complesso autonomo)-LED 24 W autonomia 1h
installazione a parete
Dotazione di alimentatore in emergenza per plafoniera led
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